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Проводной контроллер, управление несколькими кондиционерами.
Пример приведен для кассетных сплит систем

5-ти проводной кабель

проводной контроллер

соединеить с проводным контроллером

5-ти проводной кабель

приемник ИК сигнала

приемник ИК сигнала

панель внутреннего блока

разъем CN10

клеммник

плата управления
внутреннего блока

внутренний блок

10-ти проводной кабель
с разъемами

главный блок (№0)

панель внутреннего блока
ведомые блоки

ведомые блоки

внутренний блок

разъем CN10 разъем CN10

10-ти проводной кабель
с разъемами

панель блока 1 панель блока N+1

 блок 1  блок N+1

(изготавливается самостоятельно)

10-ти проводные кабели от панелей ведомых блоков до разъема CN10 не подключаются !!!

главный блок (№0)

Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/


