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1. Меры предосторожности 
Чтобы избежать получения травм и нанесения ущерба 
другим людям и имуществу, внимательно прочтите и со-
блюдайте следующие инструкции.
Данное оборудование не предназначено для использо-
вания маленькими детьми и людьми с ограниченной под-
вижностью, находящимися без надлежащего присмотра.

При установке
Монтаж, перемещение и ремонт данного оборудования 
должны проводиться специалистами, имеющими соот-
ветствующую подготовку и квалификацию, а также соот-
ветствующие лицензии и сертификаты для выполнения 
данных видов работ. неправильное выполнение монта-
жа, демонтажа, перемещения и ремонта оборудования 
может привести к возгоранию, поражению электротоком, 
нанесению травмы или ущерба вследствие падения обо-
рудования, утечки жидкости и т.п. 
поверхность, на которую устанавливается и крепится 
оборудование, а также крепление оборудования должны 
быть рассчитаны на вес оборудования.
Используйте силовые и сигнальные кабели необходимо-
го сечения согласно спецификации оборудования, требо-
ваниям инструкции, а также государственным правилам 
и стандартам. не используйте удлинители или проме-
жуточные соединения в силовом кабеле. не подключай-
те несколько единиц оборудования к одному источнику 
питания. не модернизируйте силовой кабель. если про-
изошло повреждение силового кабеля, необходимо об-
ратиться в сервисную службу для замены.
предохранитель или автомат токовой защиты должен со-
ответствовать мощности оборудования. оборудование 
должно иметь надежное заземление. неправильное за-
земление может привести к поражению электрическим 
током. Источник питания должен иметь защиту от утечки 
тока. отсутствие защиты от утечки тока может привести к 
поражению электротоком.
не включайте питание до завершения работ по монтажу. 
не устанавливайте и не используйте оборудование в по-
мещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой. 
применение или хранение горючих материалов, жид-
костей или газов возле оборудования может привести к 
возгоранию. при установке тщательно проветривайте по-
мещение.
убедитесь в правильности установки и подсоединения 
дренажного трубопровода. неправильное подсоедине-
ние может привести к протечке и нанесению ущерба иму-
ществу.
не устанавливайте оборудование над компьютерами, 
оргтехникой и другим электрооборудованием. в случае 
протечки конденсата это оборудование может выйти из 
строя.

Во время эксплуатации
перед включением проверьте правильность установки 
воздушного фильтра. если оборудование не эксплуати-
ровалось длительное время, рекомендуется перед нача-
лом эксплуатации почистить фильтр.
не включайте и не выключайте оборудование посред-
ством включения или выключения автомата токовой за-
щиты. Используйте для этого кнопку включения и выклю-
чения пульта дистанционного управления.

не тяните за силовой кабель. Это может привести к по-
вреждению кабеля, короткому замыканию или пораже-
нию электротоком.
не используйте оборудование не по назначению. Данное 
оборудование не предназначено для хранения точных 
измерительных приборов, продуктов питания, предметов 
искусства, содержания животных, растений т.к. это может 
привести к их порче.
не стойте под струей холодного воздуха. Это может по-
вредить вашему здоровью. оберегайте домашних живот-
ных и растения от длительного воздействия воздушного 
потока, так как это вредно для их здоровья. 
не суйте руки и другие части тела, а также посторонние 
предметы в отверстия для забора и подачи воздуха. Ло-
пасти вентилятора вращаются с большой скоростью и 
попавший в них предмет может нанести травму или вы-
вести из строя оборудование. внимательно присматри-
вайте за маленькими детьми и следите, чтобы они не 
играли рядом с оборудованием.
при появлении каких-либо признаков неисправности 
(запах гари, повышенный шум и т.п.) сразу же выключи-
те оборудование и отключите от источника питания. Ис-
пользование оборудования с признаками неисправности 
может привести к возгоранию и другим нежелательным 
последствиям. при появлении признаков неисправности 
необходимо обратиться в сервисный центр.
не эксплуатируйте оборудование длительное время в 
условиях высокой влажности. при работе оборудования 
в таких условиях существует вероятность образования 
избыточного количества конденсата, который может про-
течь и нанести ущерб имуществу.
при использовании оборудования в одном помещении 
с печкой или другими нагревательными приборами про-
ветривайте помещение и не направляйте воздушный 
поток прямо на них.
не устанавливайте компьютеры, оргтехнику и другие 
электроприборы непосредственно под оборудованием. 
в случае протечки конденсата эти электроприборы могут 
выйти из строя.
если оборудование не предполагается использовать 
в течение длительного времени, после выключения с 
пульта управления отключите электропитание, выключив 
автомат токовой защиты, а также вытащите батарейки из 
беспроводного пульта управления.
не подвергайте оборудование и пульт управления воз-
действию влаги или жидкости.

При обслуживании
не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками. Это 
может привести к поражению электротоком.
перед чисткой или обслуживанием отключите оборудо-
вание от источника питания.
при уходе за оборудованием вставайте на устойчивую 
конструкцию, например, складную лестницу.
при замене воздушного фильтра не прикасайтесь к ме-
таллическим частям внутри оборудования. Это может 
привести к травме.
не мойте оборудование водой, агрессивными или абра-
зивными чистящими средствами. вода может попасть 
внутрь и повредить изоляцию, что может повлечь за 
собой поражение электрическим током. агрессивные или 
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абразивные чистящие средства могут повредить обору-
дование.
ни в коем случае не заряжайте батарейки и не бросайте 
их в огонь.
при замене элементов питания заменяйте старые бата-
рейки на новые того же типа. Использование старой ба-

тарейки вместе с новой может вызвать генерирование 
тепла, утечку жидкости или взрыв батарейки.
в случае попадания жидкости из батарейки на кожу, 
в глаза или одежду, тщательно промойте их в чистой 
воде и обратитесь к врачу.

2. Перед началом установки
перед началом установки внимательно прочитайте ин-
струкцию. строго придерживайтесь описанию выполняе-
мых операций. нарушение технологии может повлечь за 
собой травмы для вас или окружающих, а также повреж-
дение оборудования.

Запомните!

Внимание! Фанкойлы не предназначены для рабо-
ты в помещениях, в которых относительная влаж-
ность воздуха равна или больше 80%! Перед уста-
новкой убедитесь, что относительная влажность 
воздуха не больше 80%. Во время использования 

при повышении относительной влажности воздуха 
в помещении до 80% и больше немедленно отклю-
чите оборудование от источника питания, так как 
повышенная влажность может вызвать поломку 
оборудования или удар электротоком!

 • не включайте оборудование, если заземление отклю-
чено.

 • не используйте оборудование с поврежденными 
электропроводами.

 • при обнаружении повреждений электропровода не-
медленно замените его.

3. Составные части фанкойла

1 — верхняя панель; 2 — теплообменная батарея; 3 — дефлектор; 4 — поддон для сбора конденсата; 5 — панель 
двигателя; 6 — блок электроподключения; 7 — вентилятор; 8 — электродвигатель; 9 — приемная камера

Примечание
 • На рисунке изображен общий вид устройства; в за-

висимости от модели и модификации некоторые 
элементы могут иметь другое место расположе-
ния и количество.

 • Приемная камера входит в комплектацию.



5

4. Габаритные размеры
LSF-Е200DН22(L)

A
C
B

D
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0
44

35

Клемная коробка

Отверстие для
крепежа 4–10×16

Отвод
конденсата R 3/4’’

Воздухоотводный
клапан
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T
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10
4
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1
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143Выход холодной
 воды RС 3/4’’

Вход холодной
воды RС 3/4’’

50

LSF-Е300/400/500/600DН22(L)

A
C
B

D

18
039

0
44

35

Клемная коробка

Отверстие для крепежа 
4–10×16

Отвод
конденсата R 3/4’’

Воздухоотводный
 клапан

O
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T
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Выход холодной
 воды RС 3/4’’

Вход холодной
 воды RС 3/4’’

50

LSF-Е800DН22(L)

A
C
B

D

18
739

0
44

35

Клемная коробка

Отверстие для крепежа 4–10×16

Отвод
конденсата R 3/4’’

Воздухоотводный
клапан

O
U

TL
ET

IN
LE

T

56
0

24
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13
1
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Выход холодной
воды RС 3/4’’

Вход холодной
воды RС 3/4’’

50

LSF-Е1000/1200DН22(L)

A
C
B

D

18
739

0
44

35

Клемная коробка

Отверстие для крепежа 4–10×16

Отвод
конденсата R 3/4’’

Воздухоотводный
клапан

O
U

TL
ET

IN
LE

T

56
0

24
2

151

10
4

14

20

26
2

13
1

231

Выход холодной
воды RС 3/4’’

Вход холодной
воды RС 3/4’’

50

Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/
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Размеры фланца воздухозаборной камеры

20
1

23
1

14

E

20

Таблица габаритных размеров
Модель A B C D Е

LSF-E200Dн22(L) 675 452 487 520 470
LSF-E300Dн22(L) 815 592 627 660 610
LSF-E400Dн22(L) 915 692 727 760 710
LSF-E500Dн22(L) 995 772 807 840 790
LSF-E600Dн22(L) 1095 872 907 940 890
LSF-E800Dн22(L) 1425 1202 1237 1270 1220
LSF-E1000Dн22(L) 1525 1302 1337 1370 1320
LSF-E12000Dн22(L) 1725 1502 1537 1570 1520

5. Спецификация
LSF-Е...DН22(L) 200 300 400 500 600 800 1000 1200

Холодопроизводительность квт 2,2 3,4 4,4 5,1 6,4 8,4 10 11,5
теплопроизводительность квт 3,6 5,4 7,0 7,9 9,7 13,2 16,2 18,1
объем рециркулируемого воздуха м3/ч 340 510 680 850 1020 1360 1700 2040
потребляемая мощность вт 23 34 41 53 68 97 120 156
расход воды л/ч 440 610 740 960 1100 1540 1750 2100
внешнее статическое давление воздуха* па 12
внешнее статическое давление воздуха** па 30
напряжение электропитания ф/в/Гц 1/220/50
Гидравлическое сопротивление (охлаждение) кпа 13 30 17 24 36 36 29 40
Максимальное рабочее давление воды Мпа 1,6
уровень шума на максимальной скорости при работе 
в ночном режиме дБ(а) 25,5 18 20,5 22 27 28,5 32 32,5

уровень шума на максимальной скорости дБ(а) 34,5 35 36,5 41,5 44,5 44,5 47,5 48,5

Примечание
 • Все фанкойлы подключаются к теплоносителю 

трубами 3/4" тип RC. Слив конденсата 3/4" тип R. 
 • Все данные по холодопроизводительности полу-

чены при параметрах 27 °С по сухому термометру, 
температура воды 7/12 °С.

 • Все данные по теплопроизводительности получе-
ны при параметрах 21 °С по сухому термометру, 
температура воды на входе в теплообменник 60 °С.

 • Данные по шуму получены на максимальной скоро-
сти вентилятора в безэховой комнате.

 • Максимальная температура горячей воды на входе 
в теплообменник фанкойла 80 °С.

* для моделей LSF-E...DН22L.
** для моделей LSF-E...DН22.
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6. Выбор места установки
убедитесь, что:
 • оборудование правильно подобрано для работы в 

данном помещении;
 • конструкция потолка выдерживает вес оборудования, 

поверхность потолка должна быть горизонтальной;
 • нет препятствий для потоков воздуха, наружный воз-

дух не оказывает влияния на температуру в помеще-
нии;

 • воздушный поток охватывает все помещение;
 • оборудование установлено вдали от источников 

тепла.

установите блок в соответствии с рисунками приведен-
ными ниже.

воздуховоды должны соответствовать правилам и стан-
дартам.

1. Для горизонтальной подачи воздуха, N = 115 мм;
если воздуховод длиннее 1 м, N =200 мм. размер M 
зависит от используемого воздуховода.

2. потери давления в линии воздуховодов должны быть 
расчитаны с учетом статического давления блока на 
выходе.

Потолок

Выход воздуха
Вход воздуха

Гибкая
 вставка

Заборная решетка
(с воздушным фильтром)

АN
L

M

>300 мм
Соединительная

коробка 

Воздухозаборная 
камера 

Выход воздуха

Вход воздуха

Заборная решетка 
(с воздушным фильтром)

А

Потолок

Соединительная
коробка 

Потолок 
Отвод

конденсата

>400 мм >200 мм

7. Установка блока
Установка подвесов
 • руководствуйтесь чертежом для измерения расстоя-

ний между подвесами.
 • установите подвесы.

 • способ монтажа к потолку зависит от его конструк-
ции; прокладку трубопровода проводите только после 
монтажа основного блока. определите направление 
отвода конденсата. Местоположение трубопровода 
хладагента, дренажа, трубопроводов фанкойла долж-
ны быть определены до его установки.

Фильтр
(снимается 

влево/вправо)

×

20
0 

м
м

40
0 

м
м
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Деревянная конструкция
положите квадратный брус поперек балок крыши, затем 
установите подвесы.

Брус поперек балок

Балка 
Потолок

Подвесы

Железобетонные блоки
Используйте анкерные болты

Арматурный 
стержень

Анкерный блок
(скоба для подвешивания 

трубопровода и анкерный болт)

Стальная балка крыши
установите непосредственно на стальной уголок

Подвес

Стальной уголокШпилька или болт

навесьте фанкойл на подвесы и закрепите. выровняйте 
фанкойл в горизонтальной плоскости при помощи уров-
ня, иначе могут быть протечки конденсата.

Гайка

Кронштейн
Шайба

Шпилька или 
подвес

8. Подсоединение теплообменника

O
U

TL
ET

IN
LE

T

Отверстие для крепежа 4-10×16

Отвод
конденсата R 3/4’’

Воздухоотводный
клапан

Выход холодной
воды RС 3/4’’ Вход холодной

воды RС 3/4’’

Примечание. Рисунок может отличаться от реально-
го оборудования.

9. Соединение трубопроводов
1. патрубок выхода воды оборудован воздуховыпуск-

ным клапаном.
2. при соединении с водяным коллектором усилие за-

тяжки должно быть 6180–7540 н/см2 (630–770 кг/см2).
3. установите трубы в правильное положение, закрутите 

гайки руками, затем затяните двумя гаечными клю-
чами.

4. Для нежелательных загрязнений теплообменника не-
обходимо перед входом питающей воды в блок пред-
усмотреть установку фильтрирующего элемента. Внимание! Не забудьте изолировать обвязку и тру-

бопроводы с помощью изоляционного материала. 
Это убережет вас от появления капель конденсата 
на трубопроводах.
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10. Подключение отвода конденсата
 • Для предотвращения образования конденсата на по-

верхности трубы, а особенно на поверхности патруб-
ка отвода конденсата из фанкойла, используйте те-
плоизоляцию.

 • Для соединения труб используйте пвХ-хомут, убеди-
тесь в отсутствии утечек.

 • не вставляйте трубу отвода конденсата слишком 
сильно, чтобы не повредить патрубок фанкойла и дру-
гие его части, а также саму трубу.

 • при уклоне дренажной трубы более 1/100 не должно 
быть изгибов.

 • общая длина дренажа не должна превышать 20 м, 
если длина трубы превышает данное расстояние, 
необходимо предусмотреть установку подпорок для 
предотвращения изгибов.

Изоляция

1,5–2 м

Изгиб

S-форма 

Опустить как можно ниже (около 10 см)

VP30
Уклон     1/100

Уклон     1/100

Проверка отвода конденсата
 • конденсат должен отводиться полностью и беспре-

пятственно.
 • в строящихся зданиях производите проверку до по-

крытия потолка.

вылейте 1–2 литра воды в поддон для слива конденсата. 
проверьте отсутствие утечек на стыках трубопроводов. 
вся вода должна уйти из поддона в течении 1,5–2 минут. 

Изоляция 3-ходового клапана
после окончания всех проверок заизолируйте 3-ходовой 
клапан листом изоляционного материала. Это необходи-
мо для исключения появления капель конденсата на кла-
пане во время работы. Лист изоляционного материала 
включен в комплект обвязки.
при невыполнении данного требования высока вероят-
ность появления капель воды на клапане, трубопрово-
дах, и окружающих стенах.
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11. Подключение проводов
Правила электробезопасности
• все подключения должны проводиться квалифициро-

ванным персоналом.
• подключения должны проводиться с соблюдением

всех правил безопасности.

• Главный автомат токовой защиты должен быть обо-
рудован устройством контроля утечки тока.

• Характеристики электропитания должны соответ-
ствовать требованиям спецификации для данного
оборудования.

LSF-Е200/300/400/500/600/800/1000/1200DH22(L)

FM1ж/з

Ж
ел

ты
й

Б
ел

ы
й

С
ин

ий

Интерфейс RS 485

Проводной пульт 
управления

Беспроводной 
пульт 

управления

220 В /  50 Гц

2-ходовой клапан для линии питания холодной 
водой
2-ходовой клапан для линии питания горячей
водой или для подключения электрического 
нагревателя (опция)

Для питания 2-ходового клапана  или электрического 
нагревателя используется напряжение 220 В/  50 Гц
Выбор пульта управления или интерфейса связи 485 
осуществляется пользователем.

Настройка SW2 проводного пульта
управления (по умолчанию OFF)

4-трубный блок 2-трубный блок
ON OFFSW2

SW2(1)
SW2(2)
SW2(3)

с эл. нагевателем без эл. нагевателем
авто-рестарт вкл. авто-рестарт выкл.

V1

V2

V2

L

V1
ж/з

Ж
ел

ты
й

Б
ел

ы
й

С
ин

ий

ж/з

FM2

Примечания
• Элементы, которые выделенны пунктироной лини-

ей являются опцией, за исключением электродвига-
теля FM2, наличие которого зависит от модели.

• Колебания напряжения эл.питания не должны пре-
вышать 10%.

Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/
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12. Пульт управления LZ-FHPW6
Спецификация
Диапазон уставки температуры воздуха в 
помещении

регулируемый 
16–30 °с

Дифференциал отклонения от действи-
тельного значения температуры

приблизительно 
±0,5 °с

рабочий диапазон температуры воздуха в 
помещении –10–50 °с

рабочий диапазон относительной влажно-
сти воздуха в помещении 0–95%

Диапазон относительной влажности воз-
духа при хранении 0–95%

Диапазон температуры воздуха при хранении –20…+60 °с
напряжение и частота источника питания 9 в пост. тока
Максимальный ток 130 ма
Габаритные размеры (в×Ш×Г), мм 120×86×16
провод питания 4×0,35 мм2

стандартная длина провода связи 10 м. Максимальная 
длина 15 м, при увеличении длины рекомендуется увели-
чение сечения провода связи.

М  

TIMER

FAN

MENU

MODE  
ENTER  

Кабель связи

Интерфейсный кабель
 RS 485

особое внимание следует уделить прокладки проводов. 
при использованиии интерфейсного провода не про-
кладывайте его рядом или вместе с силовыми кабеля-
ми (растояние между ними должно быть более 22 см). 
общая длина интерфейсного провода не должна превы-
шать 1000 м.

Установка

Проводной 
пульт 

управления 
(передняя 

панель)

Проводной пульт 
управления 

(задняя панель)

Отверстия для 
крепления 

Кабель для 
подключения 
к фанкойлу

К плате пульта
на разъем СN2

К плате 
фанкойла на 
разъем СN

Отверстия для 
крепления панели

60

Выберите любых 
два диагональных 
отверстия для 
крепления коробки

Отверстия для 
крепления 
проводного пульта

86

36

60

25 30,5

86 36

33

15

(Опция)

1. установите и закрепите монтажную коробку* в подго-
товленную в стене нишу.

2. аккуратно снимите заднюю панель пульта. Используя 
небольшую минусовую отвертку, отстегните крепле-
ния (как показано на рис. выше) и потяните заднюю 
панель пульта.

3. подключите провод к разъему CN2 на плате пульта 
управления.

4. прикрепите заднюю панель пульта к стене (к монтажной 
коробке*) с помощью двух шурупов. не забудьте прота-
щить провод сквозь отверстие в задней панели пульта.

5. прикрепите переднюю панель пульта к задней.

* Монтажная коробка является опцией.

Примечание. Не устанавливайте проводной пульт 
управления рядом или над устройствами, выделяющи-
ми тепло, т.к. отслеживание температуры воздуха 
в помещении производится датчиком, встроенным в 
корпус пульта.
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13. Пульта управления LZ-FHPL6
Спецификация
температурный диапазон регулируемый 16–30 °с
Дифференциал приблизительно ±0,5 °с
рабочая температура –10…+50°с
рабочая влажность 0–95 %
влажность хранения 0–95 %
температура хранения –20…+60 °с
напряжение и частота источника 
питания 3 в пост. тока

Максимальный ток 35 ма
Габаритные размеры (в×Ш×Г), мм 120×45×20
провод питания N/A

CLEAR 1

CLEAR 2

14. Первый пуск
Проверка перед первым 
и последующими пусками
 • проверьте надежность и правильность всех подклю-

чений.
 • убедитесь, что фильтр установлен правильно.
 • перед пуском после долгого перерыва в работе очи-

стите фильтр (см. инструкцию по эксплуатации).
 • убедитесь, что ничего не препятствует входящему и 

исходящему воздушному потоку.
 • проверьте, хорошо ли заизолированы входные/вы-

ходные клапаны, питающая линия воды, дренажная 
линия.

 • проверьте нет ли в поддоне отвода конденсата посто-
ронних предметов или загрязнений, способных поме-
шать плавному утеканию образующегося конденсата.

 • убедитесь, что в лопасти вентилятора ничего не попа-
ло, и вентилятор свободно вращается без посторон-
них шумов.

 • после первого пуска воды линии питания, стравите 
воздух из блока, открытием воздухоотводного кла-
пана, что бы избежать завоздушивания системы и не 
корректной работы.

Оптимальная работа
обратите внимание на следующие моменты для обеспе-
чения нормальной работы:
 • направление прямого исходящего воздушного потока 

должно быть направлено в сторону от людей, находя-
щихся в помещении.

 • установленная температура соответствует обеспече-
нию комфортных условий. не рекомендуется устанав-
ливать слишком низкую температуру.

 • Избегайте нагрева помещения солнечными лучами, 
занавесьте окно на время работы оборудования в ре-
жиме охлаждения.

 • открытые окна и двери могут снизить эффективность 
охлаждения. Закройте их.

 • Используйте пульт управления для установки желае-
мого времени работы.

 • не закрывайте отверстия в оборудовании, предназна-
ченные для забора и подачи воздуха.

 • не препятствуйте прямому воздушному потоку. кон-
диционер может выключиться раньше, чем охладит 
все помещение.

 • регулярно чистите фильтры. Загрязненные фильтры 
ведут к снижению эффективности работы оборудова-
ния.
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15. Уход за оборудованием
Внимание! Перед началом любых работ снимите 
питание с оборудования! 

перед тем, как проводить работы по уходу за фанкойлом, 
выключите его с помощью кнопки включения/выключе-
ния на пульте дистанционного управления и выключите 
прерыватель электротока и/или выньте вилку силового 
кабеля из розетки.

Очистка фанкойла
1. протрите внутренний блок сухой тряпкой.
2. если внутренний блок очень загрязнен, протрите его 

влажной тряпкой, смоченной в растворе мягкого мою-
щего средства, разведенного в чуть теплой воде.

Очистка воздушного фильтра
если фильтр забит пылью или другими инородными ве-
ществами, это повлияет на охлаждение или нагревание; 
также велика вероятность того, что поток воздуха, соз-
даваемый фанкойлом, будет содержать запахи. поэтому 
чистку фильтра следует проводить довольно часто: каж-
дые две недели или чаще, если помещение пыльное.

1. откройте смотровой люк, как показано на рисунке, 
найдите сторону входа воздуха, и открутите крепеж-
ные винты с панели крепления фильтра. снимите 
фильтр (по направлению вниз, как показано стрелкой), 
и вымойте его.

Фильтр
(снимается 

влево/вправо)

×

2. смывайте грязь с сетки фильтра с помощью мягкого 
моющего средства, тряпочки и воды до тех пор, пока 
визуально вы не увидите ни одной пылинки.

3. установите сетку фильтра на место в обратной после-
довательности.
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16. Гарантийные обязательства
Условия гарантии
настоящая гарантия выдается изготовителем в дополне-
ние к конституционным и иным правам потребителей и ни 
в коем случае не ограничивает их.
Завод-изготовитель установил гарантийный срок на само 
изделие и его комплектующие один год с даты приоб-
ретения. настоящая гарантия действует в случае, если 
товар будет признан неисправным в связи с материала-
ми или сборкой при соблюдении следующих условий:

1. товар должен быть приобретен только на территории 
стран снГ и использован в строгом соответствии с 
инструкциями по эксплуатации и использованием тех-
нических стандартов и/или требований безопасности.

2. обязательства по настоящей гарантии, а также ра-
боты по демонтажу/монтажу оборудования или одного 
из его блоков для проведения гарантийного ремонта 
исполняются фирмой, установившей вам данное из-
делие.

3. в гарантийном талоне должны быть указаны наи-
менование модели, серийный номер, дата продажи, 
название, адрес и печать фирмы, установившей вам 
данное изделие.

4. настоящая гарантия недействительна в случае, когда 
повреждение или неисправность вызваны пожаром, 
молнией или другими природными явлениями; меха-
ническим повреждением, неправильным использо-

ванием, в том числе и подключением к источникам 
питания, отличным от упомянутых в инструкции по 
эксплуатации; износом, халатным отношением, вклю-
чая попадание в изделие посторонних предметов и 
насекомых; ремонтом или наладкой, если они произ-
ведены лицом, которое не имеет сертификата на ока-
зание таких услуг, а также установкой, адаптацией, 
модификацией или эксплуатацией с нарушением тех-
нических условий и/или требований безопасности.

5. в случае, если в течение гарантийного срока часть 
или части товара были заменены частью или частями, 
которые не были поставлены или санкционированы 
изготовителем, а также были неудовлетворительного 
качества и не подходили для товара, потребитель те-
ряет все и любые права настоящей гарантии, включая 
право на возмещение.

6. Действие настоящей гарантии не распространяется 
на детали отделки, фильтры, батареи и прочие де-
тали, обладающие ограниченным сроком использо-
вания.

Внимательно прочитайте инструкцию по 
эксплуатации!
Гарантийные обязательства не включают в себя прове-
дение работ по техническому обслуживанию, необходи-
мость которых предусматривает инструкция по эксплуа-
тации.
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Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок



Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
внешний вид, технические характеристики оборудования, а также соответствующую 
техническую документацию без предварительного уведомления. Информация об 
изготовителе оборудования содержится в сертификате соответствия.

Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/


